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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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68-219 Tuplice
	Tel.: (+48) 68 3757 166




nr sprawy: ZP.271.1.2013.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III  – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 ze zmianami Dz.U.2013.1129) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:

"Przebudowa SUW wraz z infrastrukturą techniczną w Tuplicach zs. w Rytwinach” 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Wszystkie nazwy własne, które zostały użyte w SIWZ (we wszystkich jej częściach, w tym w

przedmiarach i dokumentacji ), stanowią tylko określenie standardu i Wykonawcy nie mogą sugerować się, że tyczą oczekiwanego przedmiotu zamówienia. Typy i nazwy producentów są więc wyłącznie podane przykładowo, a Wykonawca ma przyjąć, że Zamawiający oczekuje spełnienia cech technicznych i jakościowych zawartych w OPZ i dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się

na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że

oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone

przez zamawiającego oraz umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych . W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

Tuplice, grudzień 2013

CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Niektóre określenia podstawowe użyte w OPZ.

Dokumentacja Projektowa – oznacza opracowania, projekt budowlany, dokumentację kosztorysową, przedmiar robót, specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót, informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz inne dokumenty niezbędne w procesie przygotowania, wykonania i rozliczenia zadania pn.: „Przebudowa SUW wraz z infrastrukturą techniczną w Tuplicach zs. w Rytwinach” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

· Wykonawca   – 
oznacza podmiot wykonujący prace związane z wykonaniem robót 


wybrany w ramach postępowania przetargowego,

· Zamawiający – 
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Przemysłowa 1, 68-219 Tuplice

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody o wydajności nominalnej 2 x 30 m3/h na terenie działek nr 1/6  w obrębie nr 022 Rytwiny, jedn. ew. Trzebiel i 98/2 obręb Chełmica jedn. ew. Tuplice.   

Zamawiający posiada następujące dokumentacje:

a) Projekt budowlany

b) Projekt budowlany aneks

c) Decyzja – pozwolenie na budowę:

      Decyzja Starosty Żarskiego nr 282/2013 z dnia 30.04.2013 r.

d) Tabelę Elementów Rozliczeniowych

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SWiOR)
f) Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia (zawarta w Projekcie budowlanym)
2.1.  
Zakres robót określony jest szczegółowo w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

· dostawę, instalację i rozruch kontenerowej stacji uzdatniania wody z dezynfekcją 
chemiczną i UV- kontener A

· dostawę, instalację i rozruch kontenerowej stacji uzdatniania wody- kontener B

· budowę studni rozdzielczych wody A.SR i B.SR

· budowę pompowni II0 (zestaw hydroforowy w studni) - ZH

· budowę zbiorników wody uzdatnionej ZW1 i ZW2

· budowę zbiornika bezodpływowego - ZB

· budowę przepływomierza elektromagnetycznego - PEM

· budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej

· budowę zewnętrznej instalacja kanalizacyjnej wód popłucznych

· budowę osadników wody popłucznej OS1 i OS2

· budowę zewnętrznej instalacji elektrycznej z rozdzielnicą

· budowę zewnętrznej  instalacji oświetleniowej

· dostawę, instalacja, rozruch - agregatu prądotwórczego - AP

· budowę monitoringu i systemu sygnalizacji włamania i napadu  

· remont istniejącego budynku dotychczasowej hydroforni - H

· roboty rozbiórkowe - budynek hydrofiltra - HF

· roboty rozbiórkowe - ogrodzenie terenu
· budowę fundamentów pod projektowane obiekty technologiczne

· budowę drogi wewnętrznej i placu manewrowego

· wykonanie zagospodarowania terenu – nasadzenia, zieleń

· budowę ogrodzenie terenu SUW z tablicą informacyjną

· budowę instalacji AKP i sterowania

· dostawę, instalację i rozruch mobilnego WC - kontener C

· remont wylotu -W kanału wód popłucznych do rowu 

· remont ujęcia wody U4 wraz z chemiczną renowacją, siecią wody surowej, 
elektryczną zasilania i sterowania

· remont ujęcia wody U6 wraz z chemiczną renowacją, siecią wody surowej, elektryczną zasilania i sterowania
· remont ujęcia wody U7 wraz z chemiczną renowacją, siecią wody surowej, elektryczną zasilania i sterowania

2.2.  
Ogólny opis projektowanych konstrukcji :

-  fundamenty betonowe zbrojone

-  drogi i place z kostki betonowej

-  ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej PVC z bramami i furtkami

-  kontenery :
- ściany zewnętrzne i dach
-  dwie warstwy blachy trapezowej z izolacją z 




     wełny mineralnej z izolacją wiatrową



- podłoga

-  blacha ryflowana i trapezowa ocynk. z izolacją z 




   wełny mineralnej


- szkielet

- stalowe kształtowniki, malowane antykorozyjnie lub 



   ocynkowane

2.3.  Część technologiczna stacji uzdatniania wody :

- korekta pH [odkwaszanie] wody - A.ZO i B.ZO; wydajność 25÷50 m3/h; czas kontaktu 30 s, 

- filtry odżelaziające  IO - A.F1O  i  B.F1O; wydajność po 30 m3h,

- filtry odmanganiające  IIO - A.F2O  i  B.F2O ; wydajność po 30 m3/h,

- dmuchawy do płukania złoża   - A.D  i  B.D; wydajność 2,15 m3/min; 260 mbar; 3,0 kW

- pompy do płukania złoża   - A.PP  i  B.PP; wydajność 60,0 m3/h; 8,8 mSW; 2,2 kW 

- zespół sprężarek powietrza   - A.S  i  B.S; wydajność 2,0 l/s; 10 bar; 1,1 kW

- zespół dozujący dezynfektor - Z.D; wydajność do 7,5 l/h; 10 bar; 18 W; zbiornik 100 l

- dezynfekcja UV   - LUV; wydajność dla dawki 400j/m2 - 75,0 m3/h; moc 700 W

- miernik stężenia chloru   - M.Cl; zakres pomiaru - 0÷10 mg/l; dokładność pomiaru +- 5%

- przewody technologiczne sztywne - PVC-U o połączeniach klejonych; PN 10   

- armatura i kołnierze - owiercenie PN 16

- wsporniki - systemowe perforowane profile ocynkowane galwanicznie

- uchwyty - systemowe z tworzyw sztucznych lub metalowe ocynkowane galwanicznie z miękką przekładką 

- wszystkie urządzenia, armatura o połączeniach rozłącznych.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest przed wdrożeniem budowy i wyposażenia kontenerów właściwej stacji uzdatniania wody, poprzedzić uzyskaniem potwierdzenia właściwych parametrów pracy z pilotażowej kontenerowej stacji uzdatniana wody SUW na terenie budowy.

2.4.  Instalacji ogrzewania elektrycznego konwektorowego. 

Grzejniki konwektorowe z elementem grzewczym umieszczonym w płaszczu olejowym, z 

termostatem.

2.5.  Wentylacja.

Grawitacyjna : a) pomieszczenia filtracji
- czerpnie ścienne [stal kwasoodporna]







- wywietrzniki dachowe na podstawach, całość laminat


             b) kontener C

- wywietrznik dachowy na podstawie, całość laminat

Mechaniczna : pomieszczenie dezynfekcji
- czerpnia ścienna [stal kwasoodporna]







- wentylator z funkcją pracy grawitacyjnej i

 





  mechanicznej [wentylacja awaryjna]

2.6.  Zewnętrzna instalacja wod-kan.

-  woda surowa do kontenerów A i B, uzdatniona  do zbiorników ZW1 i ZW2; kontenera A, 

   przepływomierza PEM, zestawu hydroforowego ZH i na sieć wiejską

   [punkt styku na granicy SUW]. 

-  woda popłuczna z kontenera B do osadników OS1 i OS2 i dalej do wylotu W.

2.7. Zewnętrzna instalacja elektryczna

-  rozdzielnica główna

-  instalacja zasilająca obiekty SUW

-  instalacja oświetleniowa SUW

-  agregat prądotwórczy

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

3.1  Termin realizacji zamówienia do 31 października 2014 r. 

3.2 W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym: 
      a) harmonogram rzeczowy realizacji Zamówienia, który winien zawierać co najmniej

          następujące elementy:

    -  termin wykonania,………………………………………………

    -  termin przeprowadzenia pilotażowej filtracji wody ……………………………………..

    -  termin wykonania instalacji i montażu urządzeń technologicznych w stacji uzdatniania 

       wody (SUW), ………………………………

b) termin rozruchu urządzeń technologicznych……………………
4. Odbiór robót:

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

-  odbiór robót znikających i ulegających zakryciu,

-  odbiór instalacji i urządzeń,

-  odbiór częściowy,

-  odbiór końcowy,

-  odbiór po okresie rękojmi,

-  odbiór po okresie gwarancyjnym.

5. Dodatkowe warunki. 

1. Budowę należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłą pracę stacji uzdatniania wody 

z zachowaniem ciągłości dostawy wody do odbiorcy. Należy założyć, że w razie 

konieczności niektóre roboty będą musiały być wykonywane w godzinach nocnych, 

a także w dniach wolnych od pracy.

Prace przebiegać muszą w warunkach zachowania ciągłości ruchu zakładu, stąd należy zwrócić uwagę na kolejność wyłączania poszczególnych części wyposażenia. Dopuszczenie do wyłączenia może się odbyć wyłącznie za zgodą Użytkownika. Ewentualnie krótkie przerwy w dostawie wody mogą mieć miejsce jedynie poza normalnymi godzinami pracy, tj. w godzinach nocnych – w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Inne wyłączenia  dokonywane mogą być tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem z poinformowaniem mieszkańców o przerwie w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty ( strona internetowa, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz  na tablicach ogłoszeń na  koszt  wykonawcy).
2. Wykonawca Robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ST, postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową i ST.

3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

4. WYKONAWCA stworzy własnym kosztem i staraniem zaplecze budowy i będzie ponosił koszty jego utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w kwocie Oferty. 
5. Wszystkie sprawy związane z uwzględnieniem i wykonaniem połączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia, woda, ścieki) do celów zaplecza budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i uwzględni w kwocie Oferty. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy aż do wystawienia protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
8. Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi rozruch stacji uzdatniania wody. Przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania poszczególnych urządzeń w oparciu o opracowaną Instrukcję Obsługi kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody.

9. Przed przystąpieniem do robót na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję rozwiązania ewentualnych przeszkód, trudności mogących wystąpić na etapie realizacji, umożliwiając przygotowanie się Użytkownika do ich zapobieżenia. 

10. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia robót łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnie z prawem budowlanym.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, urządzeń i sprzętu użytych do realizacji zadania, oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wszelkie elementy z demontażu wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym posegreguje na użytkowe i odpady [klasyfikacja wymaga zgody Zamawiającego]. Elementy użytkowe złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego [nie dalej niż siedziba operatora SUW]. Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadzone muszą być w kontenerach. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania firmie zajmującej się ich utylizacją. Względnie na podstawie zawartej umowy przekaże do utylizacji lokalnemu  Operatorowi.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu zapewnienia jakości w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i ustaleniami.

14. Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumentacje techniczno-ruchową, atesty producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto uzyskać akceptacje Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.     

15. W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w ramach ceny Oferty niezbędne rysunki szczegółowe elementów niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia poniższej dokumentacji :

-
projekt Organizacji Robót

- 
projekt Wykonawczy [obejmujący roboty inwestycyjne, rozbiórkowe i remontowe], 

-
projekt Montażowy instalacji automatyki i pomiarów [AKPiA] SUW oraz instalacji 
sygnalizacji  włamania i napadu [ SSWiN] w postaci schematów blokowych z opisem,

-
opracowania niezbędne do zgłoszenie robót budowlanych i innych wynikających z 
potrzeb realizacji zadania.
-  
dokumentacja powykonawcza

-          kompleksowej Instrukcji Obsługi SUW 

16. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe.

      Dla robót budowlano - montażowych wymagane ponadto uprawnienia do pełnienia
      samodzielnych funkcji w budownictwie,

17.  Wykonawca zapewnia środki, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

18.  Wykonawca zobowiązany jest:

a) utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od przeszkód, gromadzić odpady w szczelnych pojemnikach , usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, utylizować natychmiast poprzez neutralizację powstałe ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ( zastosowanie ogólnie dostępnych sorbentów), w przypadku wystąpienia wycieku substancji ropopochodnych fakt ten zgłosić bezzwłocznie Zamawiającemu oraz obsłudze Stacji Uzdatniania Wody .

b) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 tekst jednolity) i ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. z 2013 poz. 1232 tekst jednolity)  w ramach zwartej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia własnym kosztem i staraniem, do

      pierwotnego stanu technicznego tereny zajęte pod urządzenie placu budowy oraz do

      usunięcia zaplecza budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

19. Pozostałe warunki wykonania zamówienia określi umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.

20. Tabela Elementów Rozliczeniowych [TER] jest dokumentem poglądowym i pomocniczym do sporządzenia Oferty;

21. Ceną oferty jest kwota zawierająca wszystkie elementy zadania wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Projekcie budowlanym wraz z aneksem, STWiOR oraz TER. 

22. W przypadku rozbieżności w zapisach dokumentów, tj. pomiędzy Projektem, STWiOR,  a Opisem Przedmiotu Zamówienia – pierwszeństwo mają  zapisy umieszczone w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, następnie w wyszczególnionej kolejności.

23. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego.

24. Warunkiem złożenia oferty jest potwierdzona przez Urząd Gminy wizja lokalna na terenie budowy.

25. Podczas wizji lokalnej oferent otrzyma projekt budowlany oraz tabele elementów rozliczeniowych. 

____________________________________________________________________________________________________________

Roboty budowlane pn. „Przebudowa Stacji uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą techniczną w Tuplicach zs w Rytwinach” .
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